揭东县疾病预防控制中心
（揭东县卫生检验中心）

检验报告单

                                                  收检日期：2010年10月9日

受理编号：10GC10088                                   检验日期：2010年10月9日

	样 品 名 称
	末梢水
	检验类别
	--------

	受 检 单 位
	炮台自来水公司
	受检单位地址
	揭东县炮台镇206国道水美路段

	采或送样单位
	揭东县疾控中心
	采或送样人
	黄俊生、官振醒

	实验室名称
	揭东县卫生检验中心
	实验室地址
	揭东县城西西四横

	样品状态包装
	塑料瓶、玻璃瓶
	水量：2.0L
	气象状况：晴
	水温：26℃
	气温：27℃


一、检验方法及说明：
《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.1~7、11、12—2006
二、检验项目和检验结果：

	项目
	标准值
	测得值
	项目
	标准值
	测得值

	菌落总数（cfu/ml）
	100
	1
	PH值
	6.5---8.5
	7.05

	总大肠菌群（MPN/100ml）
	不得检出
	未检出
	总硬度（以CaCO3计mg/L）
	450
	4.4

	耐热大肠菌群（MPN/100ml）
	不得检出
	未检出
	氯化物（mg/L）
	250
	40.2

	大肠埃希氏菌（MPN/100ml）
	不得检出
	
	硫酸盐（mg/L）
	250
	5.3

	色（度）
	15
	<5
	溶解性总固体（mg/L）
	1000
	153

	浑浊（度）
	1
	<1
	总铁（mg/L）
	0.3
	0.013

	臭和味
	不得有
	无
	锰（mg/L）
	0.1
	<0.05

	肉眼可见物
	不得含有
	无
	铜（mg/L）
	1.0
	

	硝酸盐氮（以N计mg/L）
	20
	0.57
	锌（mg/L）
	1.0
	

	氟化物（mg/L）
	1.0
	0.44
	游离性余氯（mg/L）
	≥0.05
	0.06

	砷（mg/L）
	0.01
	<0.001
	耗氧量（CODMn法，以O2计）
	3
	0.28

	汞（mg/L）
	0.001
	
	氨氮（以N计mg/L）
	0.5
	<0.02

	镉（mg/L）
	0.005
	
	
	
	

	六价铬（mg/L）
	0.05
	
	
	
	

	铅（mg/L）
	0.01
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（公章）

检测者：孙伟全、黄建群          复核者：陈汉斌               签发人：陈晓荣
职务：授权签字人
2010年 10月 25日            2010年 10月25 日           2010年 10月 25日                                 
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揭东县疾病预防控制中心
（揭东县卫生检验中心）

检验报告单

                                                  收检日期：2010年10月20日

受理编号：10GC10089                                   检验日期：2010年10月20日

	样 品 名 称
	末梢水
	检验类别
	--------

	受 检 单 位
	揭东县锡场镇江滨村
	受检单位地址
	揭东县锡场镇江滨村

	采或送样单位
	揭东县疾控中心
	采或送样人
	官振醒、张剑青

	实验室名称
	揭东县卫生检验中心
	实验室地址
	揭东县城西西四横

	样品状态包装
	塑料瓶、玻璃瓶
	水量：2.0L
	气象状况：晴
	水温：26℃
	气温：27℃


一、检验方法及说明：
《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.1~7、11、12—2006
二、检验项目和检验结果：

	项目
	标准值
	测得值
	项目
	标准值
	测得值

	菌落总数（cfu/ml）
	100
	1
	PH值
	6.5---8.5
	6.60

	总大肠菌群（MPN/100ml）
	不得检出
	未检出
	总硬度（以CaCO3计mg/L）
	450
	16.8

	耐热大肠菌群（MPN/100ml）
	不得检出
	未检出
	氯化物（mg/L）
	250
	3.3

	大肠埃希氏菌（MPN/100ml）
	不得检出
	
	硫酸盐（mg/L）
	250
	9.2

	色（度）
	15
	<5
	溶解性总固体（mg/L）
	1000
	136

	浑浊（度）
	1
	<1
	总铁（mg/L）
	0.3
	<0.05

	臭和味
	不得有
	无
	锰（mg/L）
	0.1
	<0.05

	肉眼可见物
	不得含有
	无
	铜（mg/L）
	1.0
	

	硝酸盐氮（以N计mg/L）
	20
	0.64
	锌（mg/L）
	1.0
	

	氟化物（mg/L）
	1.0
	0.18
	游离性余氯（mg/L）
	≥0.05
	0.2

	砷（mg/L）
	0.01
	<0.001
	耗氧量（CODMn法，以O2计）
	3
	0.26

	汞（mg/L）
	0.001
	
	氨氮（以N计mg/L）
	0.5
	<0.02

	镉（mg/L）
	0.005
	
	
	
	

	六价铬（mg/L）
	0.05
	
	
	
	

	铅（mg/L）
	0.01
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（公章）

检测者：孙伟全、黄建群          复核者：陈汉斌               签发人：陈晓荣
职务：授权签字人
2010年 10月 25日            2010年 10月 25日           2010年 10月 25日                                 
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揭东县疾病预防控制中心
（揭东县卫生检验中心）

检验报告单

                                                   收检日期：2010年10月20日

受理编号：10GC10090                                   检验日期：2010年10月20日

	样 品 名 称
	出厂水
	检验类别
	--------

	受 检 单 位
	揭东县自来水厂
	受检单位地址
	揭东县曲溪镇牛岭山

	采或送样单位
	揭东县疾控中心
	采或送样人
	官振醒、张剑青

	实验室名称
	揭东县卫生检验中心
	实验室地址
	揭东县城西西四横

	样品状态包装
	塑料瓶、玻璃瓶
	水量：2.0L
	气象状况：晴
	水温：27℃
	气温：28℃


一、检验方法及说明：
《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.1~7、11、12—2006
二、检验项目和检验结果：

	项目
	标准值
	测得值
	项目
	标准值
	测得值

	菌落总数（cfu/ml）
	100
	2
	PH值
	6.5---8.5
	6.72

	总大肠菌群（MPN/100ml）
	不得检出
	未检出
	总硬度（以CaCO3计mg/L）
	450
	16.0

	耐热大肠菌群（MPN/100ml）
	不得检出
	未检出
	氯化物（mg/L）
	250
	2.1

	大肠埃希氏菌（MPN/100ml）
	不得检出
	
	硫酸盐（mg/L）
	250
	22.2

	色（度）
	15
	<5
	溶解性总固体（mg/L）
	1000
	144

	浑浊（度）
	1
	<1
	总铁（mg/L）
	0.3
	<0.05

	臭和味
	不得有
	无
	锰（mg/L）
	0.1
	<0.05

	肉眼可见物
	不得含有
	无
	铜（mg/L）
	1.0
	

	硝酸盐氮（以N计mg/L）
	20
	0.26
	锌（mg/L）
	1.0
	

	氟化物（mg/L）
	1.0
	0.20
	游离性余氯（mg/L）
	≥0.3
	0.3

	砷（mg/L）
	0.01
	<0.001
	耗氧量（CODMn法，以O2计）
	3
	0.19

	汞（mg/L）
	0.001
	
	氨氮（以N计mg/L）
	0.5
	<0.02

	镉（mg/L）
	0.005
	
	
	
	

	六价铬（mg/L）
	0.05
	
	
	
	

	铅（mg/L）
	0.01
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（公章）

检测者：孙伟全、黄建群          复核者：陈汉斌               签发人：陈晓荣
职务：授权签字人
2010年 10 月 25日             2010年 10月 25日          2010年 10月 25日                                 
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